CEVAK a.s., laboratof Rychnov nad Knéznou
Na Sadkach 1799, 516 01 Rychnov nad Knéznou, telefon 722 950 129

poéet stran: 1 Protokol o zkousce strana ¢&islo: 1
vzorek Gislo: 43341 26379/2024 tisk: Ing. Hana Hamplova

misto odbéru: Liberk, obecni Grad

zadavatel: AQUA SERVIS, a.s.
51601 Rychnov nad knéZnou

odbér: prosty
postup odbéru:  SOP 102 - pitna voda
vzorkoval: Kucerova Vendula datum odbéru: 2.12.2024
¢as odbéru: 9:55
zdroj: vodovodni sit
rozsah: jiny datum pfijeti vzorku: 2.12.2024
dlvod analyzy: kontrola datum provedeni analyz:  2.12.2024 - 12.12.2024
Ukazatel Jednotka Hodnota U | ZkuSebni metoda | Limit Typ limitu| Hodnoceni |
Selen s) uall 1.3 10.0% |CZ SOP D06 02 002 10 NMH vvhovuje

Hodnoceni bylo provedeno dle vyhlasky 252/2004 Sb. v platném znéni.
NMH - nejvy$$i mezna hodnota, MH - mezni hodnota, DH - doporuéena hodnota.
Pfi hodnoceni dle vySe zminéné vyhlasky bylo pouzito rozhodovaci pravidlo ,Sdilené rizike*, kde nejistota stanoveni neni zohledfovana.

konec vysledkové &asti protokolu o zkousce

Piehled zkusebnich metod:
CZ SOP D06 02 002 (US EPA 200.8, CSN EN 1SO 17294-2, US EPA 6020A, CSN 75 7358)

Laboratof je drzitelem "Osvédéeni o spravné ¢innosti laboratofe” €. 534.

Na poloZzky oznacené 1) se osvédceni nevztahuje. Ukazatele oznacené s) byly zpracovany externim dodavatelem.

U - roz$ifena nejistota je soucinem standardni nejistoty méfeni a koeficientu rozsifeni k=2, coZ pro normalni rozdéleni odpovida
pravdépodobnosti pokryti asi 95%.

Protokol nesmi byt reprodukovan jinak nez cely. Vysledky se tykaji pouze zkougeného vzorku.
CEVAK 2.5,
Severni 2264/8, 370 10 Ceské Budéjovice
IC: 608 49 657 DIC; C260849657
Vystaveno dne: 12.12.2024 zapsané vORUKS C Budéjovice
ocdil B, viozka 657

Ing. Hana Hamplova
F.1.9.1 vedouci laboratofe



